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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE
SUMINISTRO Y MONTAJE, MEDIANTE ARRENDAMIENTO, DE LA
ILUMINACION EXTRAORDINARIA PARA LA NAVIDAD 2016.-

El presente Pliego de Cldusulas Técnicas Particulares ha sido informado por el
Director Técnico del seguimiento del Plan Director del ALUMBRADO P:UBLICO Y
ORNAMENTAL Y DE LAS INSTALACIONES DE REGULACION SEMAFORICA DEL
MUNICIPIO DE ANTEQUERA,

Antequera a 1 de Septiembre del 2016

Fdo. Agustin Maria Puche Mufioz
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION
DEL__CONTRATO _DEL _SUMINISTRO _Y MONTAJE, MEDIANTE
ARRENDAMIENTO, DE LA ILUMINACION EXTRAORDINARIA PARA LA
NAVIDAD 2016.-

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones
que han de regir la contratacion del suministro y montaje, mediante
arrendamiento de la iluminacién extraordinaria para la navidad 2016.

2.- REGLAMENTACION APLICADA

Las instalaciones objeto del presente contratc se veran afectadas por la
siguiente normativa que se relaciona, sin que por ello quede excluida ninguna
que le sea de aplicacion:

“Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
_para Baja Tensién y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC.

. Real Decreto 1955/2000 por el que se Regulan las Actividades de Transporte,
Distribucion, Comercializacion, Suministro y Procedimientos de Autorizacion de
_Instalaciones de Energia Electrica.

. Normas Particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa
distribuidora de energia eléctrica Endesa Distribucion, SLU aprobadas por
Resolucién 5 de Mayo de 2005 de la Direccién General de Industria, Energia y
Minas.

“Instruccién de 31 de marzo de 2004, de la Direccién General de Industria,
Energia y Minas, sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y
equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones
analogas.

_Instruccién de 29 de diciembre de 2006, de la Direccién General de Industria,
Energia y Minas, complementaria de la Instruccion de 31 de marzo de 2004
sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en
instalaciones temporales de ferias, verbenas, exornos navidefios vy
_manifestaciones analogas,

. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y sus
Reglamentos de desarrollo.

Ordenanza Municipal del ALUMBRADO PUBLICO Y ORNAMENTAL Y DE LAS
INSTALACIONES DE REGULACION SEMAFQRICA DEL MUNICIPIO DE ANTEQUERA.

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
El presente contrato se aplicara en la ciudad de Antequera y sus anejos y

comprendera lo siguiente:
a) El suministro en alquiler de las figuras de iluminacion.
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b) La instalacion de las figuras que se han suministrado en alquiler,
c) La instalacién de una serie de elementos de iluminacién, propiedad del

Excmo. Ayuntamiento de Antequera.
d) Instalacién de cuadros de mando y proteccién para las figuras instaladas

4.- SUMINISTRO DE FIGURAS COMPRENDIDO

Se suministraran, como minimo, los elementos de iluminacién extraordinaria
fijados en el siguiente cuadro, siendo su destino el fijado en el mismo

ELEMENTOS EN ALQUILER, INSTALACION Y

CALLES DESMONINTAJE Unidades

Alameda 5 arcos mayor o iguala 8 m 5
iluminacién todos los naranjos existentes con guirnalda con
micro led 1
20 arcos mayor o igual de 8 m dotado de elemento colgante

Infante Don Fernando 3D (Idmpara) 20
4 arcos mayor o igual de 8 m dotado de elemento colgante

Plaza San Sebastian 3D (l&mpara) 4

Encarnacion 7 arcos mayor o igual de 3,5 m 7

Calzada 8 arcos mayor o igualde 5 m _ 8]

Diego Ponce 7 arcos mayor o igualde 4 m 7

Santa Clara 7 arcos mayor o igualde 4 m 7

Cantareros 13 arcos mayor o igual de 4 m 13

Comedias 6 arcos mayor o igualde 3 m 8

Interseccion Comedias | Elemento colgante 3D en interseccion con ¢/ Vestuario y

Vestuario adorno luminico (arcos) 1

Duranes 6 arcos mayor o igual de 3 m 6

Lucena 10 arcos mayor o igual de 4 m 10

Merecillas 11 arcos mayor o igual de 3 m "

Plaza 8. Francisco 4 arcos mayor o igualde 3 m 4
1 Belén formado con figuras en 3D luminoso, con estela

Puerta de Estepa luminica de fonde 1
letrero Feliz Navidad 1
4 motivos en farolas 4

Rotonda Circunvalacién | Colocacién de figuras propiedad del Ayuntamiento 1

Antequera Alcazaba

(Torre Homenaije) Colocacion de estrella propiedad del Ayuntamiento 1

Patio Palacio de los

Remedios Colocacion de elementos propiedad del Ayuntamiento 20

Plaza de Fernandez 1 elemento cénico simulador de arbol de navidad mayor o

Viagas igual 2 5 m de altura 1
INSTALACION ELEMENTOS ILUMINACION EN ANEJOS

LUGAR DE

INSTALACION ELEMENTOS A INSTALAR Y DESINSTALAR

Las Lagunillas motives mayor o igual de 3,5 m 3
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Los Nogales motivos mayor o igual de 3,5 m 4
La Joya motivos mayor o igual de 3,5 m 5
La Higuera motivos mayer o igual de 3,5 m 5
Puerto del Barco motivos mayor o igual de 35 m 4
Vva. De Cauche motivos mayor o igual de 3,5 m 4
Cartaojal motivos mayor o igual de 3,5 m 16
Canada Pargja motivos mayor o igual de 3,5 m 4
Los Llanos de Antequera | motivos mayor o igual de 3.5 m 5
Colonia de Santa Ana motivos mayor o igual de 3,5 m 4
Bobadilla (pueblo) motivos mayor o igual de 3,5 m 5

Dichos elementos estaran constituidos por una estructura metalica portantes
sobre la que se fijaran los elementos eléctricos de iluminacién, constituidos por
micro lampara o diodos LED, asi como los conductores de alimentacion y
demas elementos. Todos ellos cumpliran las especificaciones previstas en la
normativa vigente. La empresa ofertante suministrara proyecto donde se
indiquen los tipos y disefios de las figuras propuestas y la ubicacion
correspondiente en el plano del viario.

La empresa adjudicataria se obliga a suministrar los distintos elementos que
se le requieran ademas de los ofertados y comprometidos. Este suministro
sera facturado independientemente por el adjudicatario al Excmo.
Ayuntamiento, pero respetando los precios pactados, en presente contrato.

5.- TRABAJOS INSTALACION COMPRENDIDOS

5.1.-INSTALACION DE LOS ELEMENTOS EN ALQUILER

Las instalaciones descritas requieren unos trabajos a realizar para su puesta en
servicio, su mantenimiento durante el periodo de funcionamiento y su posterior
desmontaje y retirada de todos los materiales y elementos que no deban
quedar colocados una vez finalizado su tiempo de funcionamiento.

Estos trabajos y actuaciones son los siguientes:
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5.1.1. Transporte de los materiales que componen la instalacién descrita en los
apartados correspondientes a pie de montaje y en almacén provisional durante
las obras para acopio de los mismos.

5.1.2. Carga, descarga, montaje y desmontaje completo de los materiales, con
aportacion de los materiales auxiliares necesarios de vientos, amarres, etc,

5.1.3. Aportacion e instalacion de todas las redes de distribucion y cuadros de
maniobra necesarios en las diversas calles o plazas. Tanto las redes de
distribucién como los cuadros de mando y proteccién seran independientes a
los del alumbrado publico. No se podra conectar ningin elemento de
iluminacién extraordinaria a las redes de distribucién existentes de alumbrado
publico.

5.1.4. Vigilancia, mantenimiento, conservacién, encendido y apagado a las
horas prefijadas por el Servicio Municipal de Electricidad durante el periodo de
funcionamiento.

5.1.5. Pruebas de las instalaciones hasta quedar de acuerdo con las exigencias
previstas en el presente pliego a juicio de los Servicios Técnicos del Excmo.
Ayuntamiento.

5.1.6 Todos los elementos sustentantes, como pueden ser apoyos, crucetas,
etc... que sean necesarios para completar el montaje de los distintos motivos.

5.1.7. Tramitacion y legalizacion de las instalaciones en los organismos
competentes y pago de las tasas a que ello diera lugar.

5.1.8. Aportacién en caso de necesidad, debido a averia o fallos provocados
por agentes externos (tormentas, etc.) no previstos pero posibles del equipo de
operarios especializados que permita restablecer el servicio normal de la
instalacién en el menor periodo posible. En estos casos los Servicios Técnicos
municipales determinaran el grado de eficacia obtenido en la actuacién de la
empresa adjudicataria, para los efectos oportunos.

5.1.9 El no cumplimiento de alguno de estos requisitos, asi como los fallos de
las instalaciones no corregidos en el tiempo previsto, por el equipo de
mantenimiento del contratista, serd motivo de la sancién que corresponda
previo los informes preceptivos.

5.1.10 El contratista adjudicatario debera eliminar todo elemento que una vez
desmontados los motivos luminosos pueda desmerecer de la estética de la
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calle o plaza donde fueron instalados. E| desmontaje comenzara el dia 7 de
enero de 2016 debiendo acabar antes del dia 14 de enero de 2016.

Esta circunstancia le sera comunicada indicandole los elementos a eliminar. El
incumplimiento de esa orden sera sancionado como corresponda.

5.1.11 El contratista adjudicatario debera realizar los céalculos estructurales
necesarios y pertinentes para garantizar la seguridad de las estructuras
colgantes y cualquier otra que instale, teniendo como hipotesis de partida el
peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia,
manguito de hielo, nieve y otros agentes climaticos o condicionantes que
pudiera prever, garantizando también el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad estructural y eléctrica.

En toda la instalacién de navidad debera aportar certificado de seguridad y
solidez de la instalacion. Firmado por técnico competente y visado por colegio
profesional.

5.1.12 Instalacién de monolitos de aparamenta de medida y proteccion de
acuerdo a las normas particulares de la compafiia suministradora.

5.1.13 En el caso de instalaciones individuales excepcionales conectadas a la
red de alumbrado publico, se deberan disponer protecciones individuales, tanto
de tipo diferencial como magnetotérmica.

5.2.- INSTALACION DE ELEMENTOS PROPIEDAD DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
Estos trabajos y actuaciones son los siguientes:

5.2.1. Transporte de los materiales que componen la instalacion descrita en los
apartados correspondientes a pie de montaje y en almacén provisional durante
las obras para acopio de los mismos.

5.2.2. Carga, descarga, montaje y desmontaje completo de los materiales, con
aportacion de los materiales auxiliares necesarios de vientos, amarres, etc..

5.2.3. Aportacion e instalacién de todas las redes de distribucion y cuadros de
maniobra necesarios en las diversas calles o plazas. Tanto las redes de
distribucion como los cuadros de mando y proteccién seran independientes a
los del alumbrado publico. No se podra conectar ningin elemento de
iluminacion extraordinaria a las redes de distribucion existentes de alumbrado
publico.
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5.2.4. Vigilancia, mantenimiento, conservacion, encendido y apagado a las
horas prefijadas por el Servicio Municipal de Electricidad durante el periodo de
funcionamiento.

5.2.5. Pruebas de las instalaciones hasta quedar de acuerdo con las exigencias

previstas en el presente pliego a juicio de los Servicios Técnicos del Excmo.
Ayuntamiento.

5.2,6 Todos los elementos sustentantes, como pueden ser apoyos, crucetas,
etc... que sean necesarios para completar el montaje de los distintos motivos.

5.2.7. Tramitacion y legalizacién de las instalaciones en los organismos
competentes y pago de las tasas a que ello diera lugar.

5.2.8. Aportacion en caso de necesidad, debido a averia o fallos provocados
por agentes externos (tormentas, etc.) no previstos pero posibles del equipo de
operarios especializados que permita restablecer el servicio normal de la
instalacion en el menor periodo posible. En estos casos los Servicios Técnicos
municipales determinaran el grado de eficacia obtenido en la actuacion de la
empresa adjudicataria, para los efectos oportunos.

5.2.9 El no cumplimiento de alguno de estos requisitos, asi como los fallos de
las instalaciones no corregidos en el tiempo previsto, por el equipo de
mantenimiento del contratista, serd motivo de la sancién que corresponda
previo los informes preceptivos.

5.2.10 El contratista adjudicatario debera eliminar todo elemento que una vez
desmontados los motivos luminosos pueda desmerecer de la estética de la
calle o plaza donde fueron instalados. El desmontaje comenzara el dia 7 de
enero de 2016 debiendo acabar antes del dia 14 de enero de 2016.

El contratista adjudicatario debera eliminar todo elemento de la instalacién,
especialmente lineas de alimentacién, cuadros, acometidas y alambres de
sujecion, dejando los lugares en las condiciones iniciales.

Esta circunstancia le sera comunicada indicandole los elementos a eliminar. El
incumplimiento de esa orden sera sancionado como corresponda,

5.2.11 El contratista adjudicatario debera realizar los calculos estructurales
necesarios y pertinentes para garantizar la seguridad de las estructuras
colgantes y cualquier otra que instale, teniendo como hipétesis de partida el
peso propio y las posibles sobrecargas generadas por el viento, lluvia,
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manguito de hielo, nieve y otros agentes climaticos o condicionantes que
pudiera prever, garantizando tambien el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad estructural y eléctrica.

En toda la instalacion de navidad debera aportar certificado de seguridad y
solidez de la instalacion. Firmado por tecnico competente y visado por colegio
profesional.

5.2.12 Instalacién de monolitos de aparamenta de medida y proteccién de
acuerdo a las normas particulares de la compariia suministradora.

5.2.13. El| adjudicatario procedera a realizar los trabajos necesarios de
reparacion de los elementos propiedad del Excmo. Ayuntamiento con el fin de
gque puedan ser instalados, aportando los elementos necesarios para su
puesta a punto.

5.2.14. La relacion de materiales de los elementos se muestran en la siguiente
relacién,

Identificacion Descripcion del elemento Cantidad
E-9 Plumeros (patio palacio) 8
E-10 Estrellas (patio palacio) 12
E-11 Ciervo formado por estructura y micro lamparas 2
E-12 Estrella formada por estructura y LED 1

Este material que se pone a disposicion, para su utilizaciéon tendra que ser
previamente comprobado y reparado en aquellos elementos que se encuentre
averiados.

5.2.15. La relacién de los elementos que se ha se colocar como minimo en
cada uno de los anejos se muestra en la siguiente relacion.

LUGAR DE INSTALACION Numero de elementos
Patio Palacio de los Remedios 8 de E-9y 12 de E-10
Bobadilla Estacién 1 de E-7 y diez motivos

Rotonda de la circunvalacion (Pol. Ind.) | 1 de E-11
Antequera Alcazaba (Torre Homenaje) | 1 de E-12

Se define motivo como la combinaciéon de elementos de iluminacion que
constituyen un arco, y que sera colocado en una alineacién, bien transversal a
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la via o buen sobre fachada de edificio de uso publico o municipal. Su
composicion dependera de la anchura de la via y la combinacién de elementos
a colocar que estara definida por los Servicios de Alumbrado Pdblico y Anejos.

Para la alimentacién el adjudicatario instalara las lineas necesarias, asi como
los correspondientes cuadros de mando y proteccién. A tal fin se prevé y se
incluira, el suministro, instalacién montaje y desmontaje de 19 unidades en
regimen de alquiler, debiendo cada una de las unidades reunir las
especificaciones técnicas fijjadas en el apartado 6 y sus subapartados del
presente pliego de prescripciones técnicas.

6.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las instalaciones objeto del presente Pliego cumpliran con todos los
Reglamentos y Normativas que les afectan, descritos anteriormente, y de modo
especial a las que atafien a la seguridad de las personas o cosas tanto a los
vinculados con la propia instalacién como a las ajenas a las mismas que
pudieran verse afectadas.

6.1 Por el Contratista de estos trabajos, se cumpliran todas las prescripciones
vigentes en materia de instalaciones eléctricas provisionales, respecto a la
seguridad de las personas y de las cosas, especialmente en lo que atafie al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, vigente en la actualidad y del de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, respecto a los propios montadores.

6.2. Por lo que se refiere a los arcos luminosos, se colocara en posicién
adecuada procurando conservar una alineacién lo mas perfecta posible y a la
altura conveniente sobre el nivel del pavimento, de tal manera que en ningun
caso puedan entorpecer el paso de personas y vehiculos de transporte,
teniendo en cuenta ademé&s la altura previsible de vehiculos y carrozas
previstas en los desfiles programados.

6.3. Las instalaciones deberan quedar perfectamente aisladas y protegidas
contra contactos directos e indirectos utilizdndose para ellos los medios
adecuados y legalmente establecidos en la normativa de referencia. En este
aspecto se exigiran las maximas garantias y su estricta observancia y
cumplimiento, serd unico y exclusivo responsable el contratista de las
instalaciones declinando este Ayuntamiento y sus Servicios Técnicos toda
clase de responsabilidad.

6.4. Para la puesta en funcionamiento de las instalaciones provisionales,
incluso para las pruebas, debera haberse solicitado y obtenido el preceptivo
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dictamen facultativo del Organismo competente, sin cuyo requisito previo no
seran puestas en funcionamiento las instalaciones.

6.5. En todo lo no previsto en este pliego y en el de condiciones econémico -
administrativas, se estard a lo dispuesto en las vigentes disposiciones de
aplicacién al caso, especialmente en la parte referente a la seguridad de las
instalaciones eléctricas propiamente dichas.

6.6 Todos los vientos que se instalen con el fin se sustentar elementos de la
iluminaciéon extraordinaria, asi como a la instalacion eléctrica destinada a su
suministro, deberan poseer una zona aislada mediante aisladores para 3 Kw. y
tension mecanica de 1.400 kg.

6.7. Para la sujecién de los vientos se emplearan postes. Como norma no se
podra utilizar baculos, farolas, arboles o cualquier otro elemento de alumbrado
publico, como anclaje de dichos vientos. En caso de utilizacion de forma muy
excepcional de estos elementos como anclaje, serd previa autorizacion expresa
de los departamentos de Alumbrado Publico, Medio Ambiente y Jardines de
este Ayuntamiento y en las condiciones que éstos apliquen. Y debiendo la
empresa mediante técnico competente responsabilizarse de que los amarres
que realiza no deterioren la instalacion ni causen accidentes por sobrecarga o
cualquier otro motivo.

Todos los postes que se instalen seran de un esfuerzo minimo, en punta de
800 kg. para lo que iran convenientemente venteados y/o cimentados. Su altura
libre seré tal que la parte mas baja del motivo de iluminacion quede a mas de 6
m de la rasante de |a via publica.

6.8. Cuando, por las caracteristicas de la zona de instalacion del alumbrado, no
sea posible el emplazamiento de postes y los vientos hayan de apoyarse sobre
fachadas, lo hardn mediante grapas o anclaje, emplazados a tal fin por el
adjudicatario en las mismas, previo consentimiento de la propiedad de la finca,
en caso de utilizar herrajes de balcones, ventanas o cualquier otro elemento
integrante de las fachadas, sera siempre con consentimiento de los propietarios
de las viviendas y con las debidas garantias de que estos elementos tienen la
resistencia suficiente, siendo responsabilidad del instalador estos términos,
debiendo responsabilizar y garantizar con el Técnico competente que es
posible este o cualquier otro tipo de amarre.

6.9. Cualquier elemento de la iluminacién extraordinaria (portadas, arcos,

motivos, guirnaldas, etc...) debera instalarse en la region aislada de los vientos
y asidos a ellos mediante elementos no conductores de 280 Kg de carga de

10
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rotura minima. En el caso de arcos y/o motivos verticales, éstos deberan
poseer, al menos, dos vientos para su sujecion.

De igual forma, todas las obras que tuvieran lugar, en acerados, calzadas efc...,
con motivo de la sujecion y /o anclaje, asi como su posterior reposicion, seran
por cuenta del adjudicatario.

6.10. Todos los elementos que se instalen dotados de lamparas llevaran
circuito a dos hilos y portaldmparas estancos. Su proteccién serd mediante
interruptores magnetotérmicos (en ambos hilos), albergados en caja. El
conductor que se emplee reunira las secciones, tipologia y aislamiento previsto
en la normativa vigente.

6.11. Los conductores de las lineas de alimentacion principales y secundarias
seran unipolares, recubrimiento de PVC, seccién minima de 4 mm2 y 1.000 V
de tensién de aislamiento. Todas las lineas poseeran proteccion
magnetotérmica adecuada.

Estas lineas deberan ir asidas a los vientos en la zona aislada de éstos y
siempre a una distancia minima de 2 m. de balcones, ventanas o elementos
similares. También podran ir en partes soportadas, fachadas o postes,
respetando en estos casos las MIE-BT correspondientes.

6.12. Los cuadros de mando y proteccion iran dotados, al menos, de:
a) Interruptor magnetotérmico general de corte omnipolar y capacidad
adecuada a la linea de acometida.
b) Interruptor diferencial de intensidad nominal adecuada y 30m A de
sensibilidad, por circuito
c) Interruptores magnetotérmicos omnipolares para proteccién de las
lineas de salida, por circuito.
d) Reloj de encendido y apagado accionado a un contacto de In
adecuado
e) Caja de PVC autoextinguible proteccién IP-54

6.13. Las acometidas a estos cuadros desde los puntos de suministro indicados
por la empresa suministradora seran aéreas, cumpliendo estrictamente las
MIE-BT correspondientes. Los conductores que se empleen serén de cobre,
recubierto de PVC, 1.000 V de tensi6n de aislamiento y de la seccién adecuada
a las cargas que soporten,

6.14. En caso, muy excepcionales, de arcos y/o motivos asidos a baculos u

otros elementos de alumbrado publico, podran tomar de éstos |a energia
eléctrica si, y solo si es autorizado por el Director Técnico de seguimiento del

11
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Plan Director del ALUMBRADO PUBLICO Y ORNAMENTAL Y DE LAS
INSTALACIONES DE REGULACION SEMAFORICA DEL MUNICIPIO DE
ANTEQUERA, vy en las condiciones que por este se determinen. Siempre se
mantendran los elementos de corte y proteccion que se especifican en el
apartado correspondiente.

Para la presentacion de ofertas es imprescindible acompanar la potencia
demandada, numero de arcos y lamparas, bocetos y cuanta documentacion
grafica se crea conveniente.

Aceptandose por la empresa adjudicataria, cuantas sugerencias sean
aportadas por el Excmo. Ayuntamiento, en cuanto al modelo de exorno
apropiado, segtn el programa que tenga lugar.

6.15. Arcos y Lamparas
Todos los arcos, motivos y figuras representaran la tematica comin
relacionada con |a festividad de la Navidad.

Las caracteristicas descritas son las minimas que deben tener las
instalaciones, en caso de que los licitadores ofertasen instalaciones con otras
caracteristicas técnicas éste seria el responsable de aportar todo lo necesario
para garantizar el correcto funcionamiento y montaje, previa autorizacion por
parte de los servicios técnicos municipales.

Si la anchura de la calle solo permitiera instalar un arco o motivo central, éste
dispondra de un minimo de 80 micro ldmparas y un maximo de 200. Si el arco
se completa con 2 6 3 médulos segln las caracteristicas de las calles, deberan
de tener de 160 a 250 lamparas.

La iluminacién total comprendera como minimo el 10% de motivos con HILO
LUMINOSO, otro 60% de Lamparas de LED, el 30% restante de micro
lamparas (bajo consumo).

Caso de que la Empresa Adjudicataria, lo fuera también al siguiente afo se
comprometerd con el Excmo. Ayuntamiento a renovar los disefios de la
iluminacién al minimo en un 50%.

Asimismo, la empresa tendra el compromiso adquirido de hacerse cargo de

15/20 arcos o motivos de aquellas ampliaciones que se dieran dentro del afio
fuera del Pliego de Condiciones.
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6.16. Servicio de Mantenimiento

Ellos adjudicatario/s deberan disponer en las instalaciones descritas de un
servicio de guarderia permanente, reponiendo cualquier deficiencia en las
instalaciones contratadas, ya sean ldmparas fundidas o averias en los cuadros,
etc.... asi como el encendido y apagado de las mismas, cuyo horario se
notificara a los mismos.

Asimismo se dispondra del material de repuesto suficiente para cubrir cualquier
anomalia que pudiera producirse. (Pudiéndose depositar este material en el
lugar que se estime oportuno por los departamentos de alumbrado Publico o
Fiestas).

6.17. Certificacion de instalacién y puesta en funcionamiento

Con una antelacién de tres dias, antes del dia de las pruebas, la empresa
adjudicataria debera presentar en las oficinas del Director Técnico de
seguimiento del Plan Director del ALUMBRADO PUBLICO Y ORNAMENTAL
Y DE LAS INSTALACIONES DE REGULACION SEMAFORICA DEL
MUNICIPIO DE ANTEQUERA, un CERTIFICADO DE CORRECTA
INSTALACION DE TIERRAS de todos los elementos metalicos, cuadros
eléctricos, postes metalicos, chapas metélicas, etc...., de facil acceso no
debiendo sobrepasar dichas tierras los valores expresados en |a tabla adjunta
(Anexo 1) y cumpliendo con la normativa de las Instalaciones Técnicas
Complementarias (1.T.C.-B.T.-09) del Reglamento Electronico de Baja Tension.

Con la misma antelacion se entregara en dichas oficinas el CERTIFICADO DE
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de las instalaciones, con |a aprobacién de
LA CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA.

6.17.1. Valores para la correcta instalacién de Tierras

La corriente diferencial nominal de los dispositivos debe ser como méximo igual

al valor indicado por la siguiente tabla, en funcién de la resistencia de |a toma

de tierra en ohms.

RESISTENCIA MAXIMA DE TOMA DE TIERRA CORRIENTE DIFERENCIAL

NOMINAL
: 8 ohms. 2 A,

25 ohms. 1 A,

50 ohms. 500 mA.

80 ohms. 300 mA.

250 ohms. 100 mA.

800 ohms, 30 mA.

Se llama la atencién del caso en que las masas estan situadas a continuacion
de un dispositivo de proteccién diferencial, pues deben estar unidas a la misma

13



s Lon

EXCMO. AYUNTAMIENTO ANTEQUERA
CONTRATACION Y PATRIMONIO " *

toma de tierra, a fin de evitar que en caso de defectos entre fase y neutro de un
aparato, la corriente de defecto no sea detectada por el dispositivo diferencial.
Por tanto se necesita un conductor de conduccién cuando un dispositivo
diferencial protege varios aparatos. De todo esto se deduce que por cada
circuito debe instalarse un interruptor diferencial.

6.18. Se debera presentar proyecto de disefio de la instalacion que se
pretende realizar.

6.19.- Prevision de incumplimiento por el contratista

Considerando técnicamente, la complejidad de estas instalaciones, asi como la
necesidad de realizar las mismas en periodos determinados, si el Ayuntamiento
previa inspeccién de dichos servicios detectara que el estado de desarrollo del
mismo no es el apropiado para cumplir con los plazos fijados podrd, de forma
motivada, adjudicar automaticamente al licitante que hubiere presentado la
segunda mejor oferta, o adjudicar el contrato por procedimiento de emergencia.
Asimismo el/los adjudicatarios aceptaran recortes o ampliaciones en el numero
de calles y motivos contratados, siendo las certificaciones y abonos
correspondientes de facturas, por las obras realmente ejecutadas.

7.- PERIODO Y REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del alumbrado extraordinario de Navidad debera comenzar
el dia 30 de Noviembre de 2016 finalizando la noche del 6 de Enero de 2016,
comenzando el desmontaje el dia 7 de enero de 2016 debiendo acabar antes
del 14 de enero de 2017.

El régimen de encendido y apagado serd el propio del alumbrado publico
comunicandose al contratista con tiempo suficiente la variacion de este,
dependiendo del dia que se trate, para que organice su servicio.

Las instalaciones deberan estar terminadas, probadas, legalizadas y en
perfecto estado para su puesta en servicio 24 horas antes del dia y hora fijados
para su inauguracién el dia 30 de Noviembre de 2016.

8.- PLAZO DE EJECUCION:

Las instalaciones deberan estar terminadas, probadas, legalizadas y en
perfecto estado para su puesta en servicio 24 horas antes del dia y hora fijados
para su inauguracion, el dia 30 de Noviembre de 2016.

9.- PERIODO DE GARANTIA:
Las instalaciones estaran en garantia desde la recepcién del suministro hasta
el desmontaje.

14
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10.- MEJORAS AL CONTRATO:

Consistiran en la propuesta que el licitador realice sobre la iluminacién
ornamental de calles (con motivos similares a los ofrecidos en el resto de
calles) segun orden de interés del Ayuntamiento. La puntuacién maxima sera
de 12 puntos otorgandose al licitador que mayor cantidad de elementos totales
ofrezca, entendiéndose que la mejora ha de ser a bloque completo y con el
minimo que se establece en cada punto, y al resto de licitadores conforme a la
aplicacién de una regla de tres proporcional.

Dichas mejoras deben de ofrecerse respecto a:

e El alquiler, montaje y desmontaje de alumbrado en fachada del Palacio
de los Remedios, compuesto, como minimo, por 9 unidades de motivos
especiales tipo LED's con una longitud igual a la de los balcones
existentes en la facha del palacio en calle Infante

e El alquiler, montaje y desmontaje de alumbrado en la fachada del
Mercado de Abastos, compuesto, como minimo, por 8 unidades de
motivos especiales tipo LED'’s con una longitud igual o mayor a 3,5 m.

e El alquiler, montaje y desmontaje de alumbrado en la Plaza Fernandez
Viagas, no comprendido en la relacién objeto del presente pliego,
compuesto, como minimo, por 8 unidades de motivos, adornos o
elementos especiales tipo LED's.

= El alquiler, montaje y desmontaje, como minimo, de 8 unidades de micro
lamparas en calle Santa Clara. con una longitud igual o mayor a 4,5 m

11.- Justificacién del presupuesto de licitacion

ELEMENTOS EN ALQUILER, INSTALACION Y
CALLES DESMONINTAJE Unidades | PRECIO | TOTAL

Alameda 5 arcos mayoroiguala8 m 5| 297,50( 1487,50

lluminacién todos los naranjos existentes con

guirnalda con micro led 1/.3825,00] 3825,00
Infante Don 20 arcos mayor o igual de 8 m dotado de
Fernando elemento colgante 3D (lampara) 20| 297,50| 5950,00
Plaza San 4 arcos mayor o igual de 8 metros dotado de
Sebastian elemento colgante 3D (lampara) 4| 297,50]1190,00
Encarnacidn 7 arcos mayor o igualde 3,5 m 7] 170,00 1190,00
Calzada 8 arcos mayor o igualde 5 m 8| 246,50 1972,00
Diego Ponce 7 arcos mayor o igual de 4 m 71 212,50| 1487.50
Santa Clara 7 arcos mayor o igual de 4 m 71 212,50| 1487.,50
Cantareros 13 arcos mayor o igual de 4 m 13| 212,50( 2762,50
Comedias 6 arcos mayor o igual de 3 m 6| 170,00| 1020,00
Interseccion
comedias elemento colgante 3D en interseccién con ¢/
vestuario Vestuario y adorno luminico (arcos) 1| 637,50| 637,50
Duranes 6 arcos mayor o igual de 3 m 6] 212,50 1275,00
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Anfuguers,

Ul Seemtario Cenaend

Lucena 10 arcos mayoroigualde 4 m 10| 170,00] 1700,00
Merecillas 11 arcos mayor o igualde 3 m 11| 161,50| 1776,50
Plaza S.
Francisco 4 arcos mayor o igualde 3 m 4| 161,50| 646,00
Puerta de 1 belén formado con figuras en 3D luminoso, con
Estepa estela luminica de fondo 1] 1785,00 1785,00
letrero Feliz Navidad 1| 246,50 246,50
. 4 motivos en farolas 4| 102,00| 408,00
Rotonda Colocacién de figuras propiedad del
Circunvalacién | Ayuntamiento 1 56,95 56,95
Antequera
Alcazaba
(Torre Colocacion de estrella propiedad del
Homenaje) Ayuntamiento 1] 361,25| 361,25
Patio Palacio
de los Colocaciéon de elementos propiedad del
Remedios Ayuntamiento 20 51,00 1020,00
Plaza de
Fernandez 1 elemento conico simulador de arbol de navidad
Viagas mayor o igual a § m de altura 1| 327,25| 327,25| 32611,95
INSTALACION ELEMENTOS ILUMINACION
EN ANEJOS
LUGAR DE
INSTALACION | ELEMENTOS A INSTALAR Y DESINSTALAR
Las Lagunillas | motivos mayor o igualde 3,5 m 3| 187,00 561,00
Los Nogales motivos mayor oigualde 35 m 4| 187,00| 748,00
La Joya motivos mayor o igualde 36 m 5| 187,00| 935,00
La Higuera motivos mayor o igualde 3,5 m 5| 187,00| 935,00
Puerto del
Barco motivos mayor o igualde 3,5 m 4| 187,00| 748,00
Vva, De
Cauche motivos mayoroigualde 3,6 m 4| 187,00 748,00
Cartaogjal motivos mayor o igual de 3.5 m 16| 187,00| 2992 00
Cariada Pareja | motivos mayor oigualde 3.5 m 4| 187,00| 748,00
Los Llanos de
Anteguera motivos mayor oigualde 3,5 m 5| 187,00| 83500
Colonia de
Santa Ana motivos mayor o igualde 3.5 m 4| 187,00 748,00
Bobadilla
(pueblo) motivos mayor oigualde 3,5 m 5| 187,00| 935,00
11033,00
TOTAL 43644,95
IVA 21% 9165,44
TOTAL CONTRATO 52810,39
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